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Automatisches Prüfsystem 

- Die erste Funktionsprüfung findet am 7ten Tag nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 7 Tage eine Funktionsprüfung. 

- Die erste Dauerprüfung findet innerhalb von 26 Wochen nach der Inbetriebnahme statt. Danach erfolgt alle 26 Wochen eine 

Dauerprüfung.   

 

Manuelle Prüfung 

Prüftaster Zustand 

1 Sek. drücken Batteriebetrieb    1 Sek 

3 Sek. drücken Funktionsprüfung 15 Sek. 

5 Sek. drücken Dauerprüfung 

Nochmals 5 Sek. drücken Dauerprüfung Abbruch 

 

Bedeutung der LED-Anzeige 

LED Zustand 

Grün pulsiert Batterie wird aufgeladen 

Grün leuchtet konstant Netzbetrieb, keine Störung 

Grün blinkt langsam (1Hz) Funktionsprüfung läuft 

Grün blinkt schnell (3Hz) Dauerprüfung läuft 

Rot leuchtet konstant Dauerprüfung nicht bestanden 

Rot blinkt langsam (1Hz) Leuchtmittel defekt 

Rot blinkt schnell (3Hz) Batterie defekt 

AUS / Leuchte leuchtet Netzausfall 

AUS / Leuchte leuchtet nicht Platine defekt 

 


